
Ausziehsicherung

Hauseinführung in Stahl
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Kundenanlage

Anlage Stadtwerke
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2.Kugelhahn

Gaszähler
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Gaszähler
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2. Kugelhahn
Nur erforderlich, wenn sich 
die G-Anlage nicht im 
gleichem Aufstellungsraum 
befindet oder die 
Leitungslänge (v. GZ bis 
Gerät) länger als 5m 
beträgt.

2. Kugelhahn
Nur erforderlich, wenn sich 
die G-Anlage nicht im 
gleichem Aufstellungsraum 
befindet oder die 
Leitungslänge (v. GZ bis 
Gerät) länger als 5m beträgt.

Gasleitung
Ausführung in CU
nur in freier und
sichtbarer Verlegung

2.Kugelhahn

mind. 100 mm

mind. 100 mm

mind. 100 mm

mind. 100 mm

Vorgaben für die Gasinstallation einer Mehrzähleranlage

Sollte aus baulichen Gründen 
ein Abweichen von diesen 
Vorgaben erforderlich sein, ist 
dieses mit den Stadtwerken 
Geesthacht abzustimmen. 
Tel.: 04152 929-210

Hausanschluß-
leitung in PEHD




